
質疑№
資料名及び
ページ番号

質疑事項 回答

1
実施要項
2．(5)
P.1

(5)業務対象について、開発許可に
係る手続きは対象業務外と考えて
良いでしょうか。

開発許可は不要とお考えくださ
い。

2
実施要項
2．(5)
P.1

総合体育館整備と外構(基本設計の
み)が対象業務となっています。
総合体育館整備の対象範囲は、基
本設計図A21 外構計画図に記載さ
れている青色破線の内側、外構(基
本設計のみ)は配布資料(DVD-R)ウ
設計施工業務参考資料の02建築敷
地計画図において、総合体育館整
備を除く範囲（上記青色破線の外
側）との認識でよろしいでしょう
か。

総合体育館整備の対象範囲は<基本
計画図Ａ21>の青色破線の内側、外
構は青色破線の外側と御認識くだ
さい。

3
実施要項
2．(8)
P.2

【技術提案額】と【VE提案額】の
算出範囲の表において、技術提案
とは「求める提案」対応により基
本計画図よりも工事費増となる提
案とありますが、工事費が増にな
らない求める提案についても技術
提案の対象と考えて良いでしょう
か。

よろしいです。

4
実施要項
2．(8)
P.2

実施要領２．（8）提案上限価格の
「※【技術提案額】と【VE提案
額】の算出範囲」の図の中で技術
提案は「「求める提案」対応によ
り基本計画図よりも工事費増とな
る提案」と記載がございますが、
実施要領p.14-10.（4）作成の留意
事項．アに「機能面、コスト面を
総合的に検討して作成してくださ
い」と記載がございます。
「求める提案」に対応し、工事費
が「減額」となる提案は技術提案
に含めると考えてよろしいでしょ
うか。
機能面・コスト面を検討した結
果、工事費が「減額」となった場
合、VE提案は、「「求める提案内
容」とは関連しない」となってま
すので、VE提案書にも記載できな
いことになるため、ご教授をお願
いします。

「求める提案内容」に対応した減
額提案は技術提案に含めることは
可能です。
「求める提案内容」は<評価基準
５.別表>に記載の「求める提案内
容」欄に記載のものに限ります。
機能面・コスト面を検討した結
果、工事費が減額となる、「求め
る提案内容」とは関連しない内容
は【ＶＥ提案書】にて御提案くだ
さい。

令和5年4月28日

技術提案に関する質疑【回答】
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5
実施要項
2．(8)
P.2

「提案を求めない内容」の見積作
業の一助として、施設仕様・グ
レードの一例を指定した参考図が
「基本計画図」という解釈でよろ
しいでしょうか。

よろしいです。

6
実施要項
2．(8)
P.2

入札参加者は、発注者が施設に求
める最低限の機能・性能や仕様を
示す「施設の要求水準」にきちん
と準拠しながらも提案上限価格に
収めるべく、設計・施工の知見を
活かして作成した独自の「提案計
画図」により見積を行うことも可
能でしょうか。

実施要領Ｐ２、２.(８)に示したと
おり、「求める提案内容」に関連
する変更は【技術提案額】に含め
ることは可能です。「求める提案
内容」以外で、設計・施工の知見
を活かして作成した独自の減額提
案は【ＶＥ提案額】にて御提案く
ださい。

7
実施要項
2．(8)
P.2

4月12日に市HPに公表された「補足
掲載」において、基本計画図は
「提案を求めない内容について施
設の仕様・グレードを「指定す
る」見積用資料」とありますが、
一方で「あくまでも参考図」とあ
り、「指定する」という文言の意
味が良く判りません。
「指定する」という文言の意味
は、「提案を求めない内容」の仕
様レベルやグレードレベルを「遵
守する」という意味か、基本計画
図の仕様レベルやグレードレべル
を「参考とすること。よって仕様
レベルやグレードレベルの変更は
可能」という意味なのか、ご教示
ください。

要求水準を満たしていれば、基本
計画図の仕様やグレードを変更す
る提案は可能です。
ただし「求める提案内容」に該当
しない部分の仕様やグレードの変
更は、基本計画図と同等以上で、
かつ工事費が減額するものとし、
【ＶＥ提案】として御提案くださ
い。

8
実施要項
2．(8)
P.2

「提案を求めない内容」について
独自図面での見積を行い入札する
ことは、提案書類に当該図面を添
付すれば可能でしょうか。

「提案を求めない内容」につい
て、独自図面での減額提案を行う
場合は【ＶＥ提案】として御提案
ください。
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9
実施要項
2．(8)
P.2

求める提案への対応により基本計
画図の構造計画を見直し、変更す
る場合については技術提案の範囲
として、提案、見積するという解
釈でよろしいでしょうか。若しく
は構造計画は参加表明に関する質
疑回答にありますように独自提案
としてVE提案書に記載するので
しょうか。ご教授下さい。

構造計画の見直しは、【ＶＥ提
案】として御提案ください。

10
実施要項
2．(8)
P.2

要求水準に基づき基本計画図から
変更する内容が、「求める提案内
容」とは関連せず、かつ工事費が
変更無し又は増額となる提案につ
いては、【技術提案】及び【技術
提案額】の範囲に含めて良いとの
理解で宜しいでしょうか。

「求める提案内容」に関連せず、
工事費が増額となる変更提案は不
要です。
どうしても提案されたい場合は、
他の減額案と合わせて【ＶＥ提
案】として御提案ください。

11
実施要項
4．(4)
P.7

設計主任技術者（建築総合）と工
事監理業務管理技術者の兼任は認
めて頂けますでしょうか。

左記の兼任は不可です。
ただし、設計主任技術者（建築総
合）と工事監理業務主任技術者
（建築）の兼任は可能とします。

12

実施要項
9．(4)
P.13

11．(4)
P.17

VE提案審査について「「ＶＥ提
案」を所定の様式【様式５－２、
５－３】にて提案（上限４件）
し、【ＶＥ提案額】を併せて記載
ください。」とあり、作成の留意
事項について「【様式５－２】に
は、ＶＥ提案項目ごとの【ＶＥ提
案額】記載し、【様式５－３】に
その概略の内訳を記載してくださ
い。」とあります。
上限4件という既定のなか、ある1
件の内訳の中に採用できる部分と
採用できない部分があった場合、
その1件はすべて採用されないとの
理解でよろしいでしょうか。

１件の中に採用できない部分が
あった場合は、その１件はすべて
採用されない、と御理解くださ
い。
なお、【ＶＥ提案】の１件に複数
の変更を含める場合は、基本計画
図と同等以上の機能・性能を確保
するために不可分なものとしてく
ださい。
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13
実施要項
9．(4)
P.13

VE提案1件として提案した内容に伴
い付随して変更せざるを得ない内
容が意匠、構造、電気設備、機械
設備、昇降機設備構造等に波及す
る場合は、連結した内容として1件
とみなされるとの理解でよろしい
でしょうか。

よろしいです。

14
実施要項
10．(3)
P.14

7月20日開催予定の技術提案審査に
おいて、6月30日までに提出した提
案書10部を用いるとの意味で、
我々参加者側で当日資料を別途ご
用意する必要はないとの認識で良
いでしょうか。
我々参加者の必要分のみ印刷して
参加する予定です。

よろしいです。

15
実施要項
10．(4)
P.14

VE提案にて構造などが反映された
変更平面、断面などに関連する技
術提案（外観・内部空間計画等）
につきましては、そのVE提案図面
を使用してよろしいでしょうか。

「求める提案内容」に沿った提案
での使用であれば可とします。
（例：構造材での木材利用など）
　ただし、当該変更による【ＶＥ
提案】内容（例：構造体の変更な
ど）は【ＶＥ提案書】にて別途、
御提案いただき、その【ＶＥ提
案】内容を【技術提案額】に含め
ないでください。

16
実施要項
10．(4)
P.15

10.技術提案書の作成及び提出方法　
(4)作成の留意事項　ク体裁及び書
式に、「用紙の余白は、左右、最
低20mm以上を確保」とあります
が、上下についても同様に20mm以
上余白を確保するものと考えてよ
ろしいでしょうか。

よろしいです。

17
実施要項
10．(4)
P.15

10.技術提案書の作成及び提出方法　
(4)作成の留意事項について。
提出方法については、各様式ごと
に左上クリップ留めでよろしいで
しょうか。

Ａ３横フラットファイル綴じにて
御提出ください。
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18
実施要項

10．(4)※１
P.16 

冒頭の「元請負者から本市内の企
業等に直接発注する…」とある
「等」とはどのようなものを指す
のでしょうか。

企業のみならず、個人経営の飲食
店等も含まれるとお考えくださ
い。

19
実施要項

10．(4)※１
P.16 

aに、「元請から1次下請けとなる
本市内企業に発注した金額」とあ
りますが、bの「資材等購入費」に
は「元請から直接その他、市内企
業に発注した金額」とあります。
「資材等」については2次下請けも
算出対象範囲との理解でよろしい
でしょうか。またこの場合の「資
材等」の適用範囲について具体的
にご教示ください。

２次下請けは算出対象外です。
「資材等」は工事に関連するもの
（工事従事者に対する宿泊費、弁
当代など）を広く認める予定で
す。

20
実施要項

10．(4)※１
P.16 

本市内企業とは、県内企業で日向
市に営業所を置く企業も該当する
のでしょうか

質疑No.29を御参照ください。

21
実施要項
11．(3)
P.16 

技術提案審査のプレゼンテーショ
ンについて、再委託される予定の
設計会社・施工会社の職員が参加
することは認められますでしょう
か。

<様式6-5>実績審査に係る提案書に
記載する配置予定技術者であれば
可能です。

22
実施要項
11．(3)
P.16 

様式6の技術提案額見積書の開札
は、プレゼンテーションが実施さ
れる7月20日に行われるとの理解で
よろしいでしょうか。

よろしいです。

23
実施要項
11．(3)
P.17 

技術提案審査のプレゼンテーショ
ンの際に、技術提案の内容を、技
術提案書に使用した図版以外を用
いて説明することは認められます
でしょうか。
例えば、技術提案書に記載しきれ
ない提案内容の写真・図版やグラ
フデータ等をパワーポイント等に
挿入することを想定しておりま
す。

不可とします。
技術提案書に記載の内容のとおり
御説明ください。
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24
実施要項
11．(3)
P.17 

技術提案審査のプレゼンテーショ
ンでは、プロジェクターとスク
リーンを貴市でご用意して頂ける
とのことですが、パソコンの電源
はお借りできますでしょうか。モ
バイルバッテリーを用意する必要
があるか確認のため、ご教授くだ
さい。

電源は用意いたします。

25
実施要項
11．(3)
P.17 

技術提案審査のプレゼンテーショ
ン時に使用する機器の延長コード
や指示棒などの用意のため、会場
のレイアウト・コンセント位置な
どを事前にお示しいただけますと
幸いに存じます。

プレゼンテーションの案内を行う
際に併せてお示しいたします。

26
実施要項
11．(3)
P.17 

プレゼンテーションについて、技
術提案書に記載した内容をパワー
ポイント等にて表現したものと
なってますが、記載した内容を新
たにプレゼン用に作成し直す若し
くは、アニメーション機能を利用
した表現に作成し直すことは可能
でしょうか。
ご教授下さい。

記載内容を変更せずにプレゼン
テーション用に作成しなおすこと
は可能です。
ただし、アニメーション機能の利
用は不可とします。
また、建物の動画等の活用は<実施
要領11.(３)エ>に記載のとおり、
不可とします。

27
実施要領
11．(3)
P17,21

P17　11.評価の実施及び結果の通
知(3)技術提案審査(技術提案、プ
レゼンテーション、ヒアリング)ウ
待ち時間に「各委員からのヒアリ
ングを30分程度行う予定です(VE提
案のヒアリング時間も含む。)」と
ありますが、P21　本プロポーザル
の流れには「②技術提案審査プレ
ゼンテーション・ヒアリング」、
「③VE提案審査ヒアリング」と別
表記されています。②と③は同時
に行い、合わせて30分との理解で
よろしいでしょうか。
また、9.VE提案書の作成及び提出
方法(5)追加ヒアリング・追加資料
の「追加ヒアリング」は別物と考
えてよろしいでしょうか。

「プレゼンテーション及びヒアリ
ング」の時間については、御理解
のとおりでよろしいです。
「追加ヒアリング」は、上記のヒ
アリングとは別に、必要に応じて
事務局より個別に依頼するものと
お考えください。

6



質疑№
資料名及び
ページ番号

質疑事項 回答

令和5年4月28日

技術提案に関する質疑【回答】

28
実施要領

16．
P.20

御市ホームページの「補足掲載
（令和5年4月12日）」の内容か
ら、「提案を求めない内容」につ
いて独自図面での見積、および提
案は認められていると読み取れま
す。その理解でよろしければ実施
要領P.20　16留意事項に記載の
「また、技術提案書、およびＶＥ
提案書に記載なく基本計画図から
の変更～」を、「また、独自図
面、技術提案書、およびVE提案書
に記載なく基本計画図からの変更
～」に修正を指定して頂くくこと
は可能でしょうか.

<実施要領Ｐ20_16留意事項>の意図
は、基本計画図に対する変更提案
を【技術提案書】または【ＶＥ提
案書】に必ず記載していただくこ
とです。基本計画図からの変更を
工事費見積だけに反映することを
防ぐのが目的です。独自図面で減
額する提案は【ＶＥ提案】として
御提案ください。

29
評価基準

5．B
P.6

「日向市内の企業等」に対する定
義についてご教示願います。
日向市内の企業等に該当するのは
以下の①～④のいずれでしょう
か。
①：市内に本社・本店を有する企
業のみ
②：①に加えて商業登記簿に記載
されている営業所が市内に存在す
る企業まで
③：①と②に加えて事業所税を市
に納付していることが証明できる
事業所等が存在する企業まで
④：①～③に加えて、ホームペー
ジ、NTT電話帳等で市内事業所等
(支店、営業所、出張所、倉庫、工
場、資材置場等)が存在しているこ
とが証明出来る企業も対象とする

①②③までとします。

7
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30
評価基準

5．B
P.6

技術提案審査の「地域貢献」の加
点基準について、「元請負者から
日向市内の企業等に直接発注する
金額の最高提示金額に対する比
率％」とあります。
元請負者から直接受注（受託）出
来る日向市内の企業数は各工事、
業務とも限定されており、見積金
額削減の努力圧迫する懸念があり
ます。
このため市内企業の直接発注の最
高提示金額の加点は予定価格の
（10～20）％程度を上限としてい
ただき、それ以上については加点
しない等の配慮をお願いいたしま
す。

不可です。

31
評価基準

5．B
P.6

地域貢献①日向市内の企業等とあ
りますが、日向市本社企業だけで
なく、日向市内に事業所がある企
業でも可能ででしょうか。ご教示
下さい。

質疑No.29を御参照ください。

32
評価基準

5．B
P.6

地域貢献①に記載の計算式で、
「最高金額」とは応札者の中で提
示金額が最高額のもの、「貢献金
額」とは自社の提示金額であり、
応札者間の相対評価との理解でよ
ろしいでしょうか？また可能であ
れば、本件の評価点計算の一例を
お示しください。

よろしいです。
計算式は<評価基準５.別表>Ｂ地域
貢献①の欄を御参照ください。

33
評価基準

5．C
P.7

Cウ)①に外構アプローチ動線計画
に関する評価項目がありますが、
提案により、業務範囲外の事業
（外構工事、造成工事等）の事業
費が増えると見込まれる提案（増
額分は本業務範囲内でのVE提案に
て補完する）は可能でしょうか。
また、本業務範囲外の事業の事業
費が削減できると見込まれる提案
は評価対象となりますでしょう
か。

提案により、業務範囲外の事業
（外構工事、造成工事等）の事業
費が増えると見込まれる提案を
行っていただくことは可能です。
ただし、経済合理性も考慮して御
提案ください。

また、本業務範囲外の費用が減額
する提案も「求める提案内容」に
適合していれば、評価される可能
性はあります。

8



質疑№
資料名及び
ページ番号

質疑事項 回答

令和5年4月28日

技術提案に関する質疑【回答】

34
評価基準

5．E
P.7

【上限価格の92%以下で満点】との
記載がありますが、上限価格とは
実施要領P2(8)に記載されている提
案上限価格3,730,000千円(消費税
込)であり、その92%である
3,431,600千円以下の金額である場
合に満点との理解でよろしいで
しょうか。

よろしいです。

35
様式リスト
様式3-2

「直径24ｍの円が内接する居室」
の証明方法としては、該当する部
分の平面図と対象居室の床面積が
分かる面積表に該当する部分を
マーカー等で補足した資料を添付
すればよいとの考えでよろしいで
しょうか。

入札公告のＨＰに記載している
【別紙：「直径24メートルの円が
内接する居室」 】を御参照くださ
い。

36
様式リスト
様式5-3、

6-7

様式内に図表を用いる場合、図表
は様式内の文章を補完する扱いで
あり、図表内に記載されていても
様式内の提案文章内に記載がない
内容は加点評価の対象とならない
との認識でよろしいでしょうか。
もしくは図表内にのみ表現・記載
されている内容も加点評価の対象
となるのでしょうか。

図表内の文字も図表の一部であり
評価の対象です。文字サイズに留
意してください。
ただし、図面中に記載した文字な
どで、提案内容に関係のない文字
サイズは不問です。

37
様式リスト
様式6-5

実積審査にかかわる提案書につい
て、現時点で各技術者を特定でき
ない場合、複数名を候補で提示す
ることは可能でしょうか。（複数
枚提出する）

不可です。

38
要求水準書

1．(2)
P.1 

総事業費の増額を伴わない敷地造
成の変更を伴うような外構の提案
は可能でしょうか。

敷地造成の変更は原則不可です。
ただし、別途工事を含む総事業費
の増額を伴わず、かつ全体のスケ
ジュールに影響しない範囲で、提
案した敷地造成の変更に伴う造成
工事の設計・積算変更等の手続き
を、参加者が追加費用なく負担す
る場合は、提案可とします。

9



質疑№
資料名及び
ページ番号

質疑事項 回答

令和5年4月28日

技術提案に関する質疑【回答】

39
要求水準書

1．(2)
P.1 

(2)に「性能が同等以上ということ
が確認できるものに、基本計画図
に示された内容を変更した上で、
提案を行うことができる」とあり
ますが、ここで言及されている
「提案」というのは技術提案を指
しているのでしょうか。

「提案」は技術提案を指します。

40
要求水準書

1．(2)
P.1 

(2)に「性能が同等以上ということ
が確認できるものに、基本計画図
に示された内容を変更した上で、
提案を行うことができる」とあり
ますが、要求水準書およびそれを
補完する基本計画図と同等以上で
あれば、計画を変更したうえで
「技術提案」を行い、その計画に
対する「VE提案」を行う、という
理解で良いでしょうか。

「求める提案内容」に対応する提
案は【技術提案】に、「求める提
案内容」に関連しない減額提案は
【ＶＥ提案】として御提案くださ
い。

41
要求水準書

1．(3)
P.4 

ここに記載されている優先順位か
ら、選定された事業者の提案書の
内容は基本計画図に優先されると
の理解でよろしいでしょうか。

記載のとおり、技術提案書の内容
が基本計画図より優先される部分
は『要求水準を上回る部分』に限
ります。

42
要求水準書

1．(4)
P.4

(4)適用法令及び適用基準■共通
i,jにおいて、BIMの適用は必須で
は無く、BIMを利用する場合はi,j
に則るという理解で良いでしょう
か。

よろしいです。

43
要求水準書

1．(4)
P.4

(4)適用法令及び適用基準イ適用基
準に最新版によることとあります
が、いつ時点の最新版でしょう
か。例えば設計完了直前に基準が
更新された場合、最新版の基準の
遵守は困難です。

公告時とお考えください。

44
要求水準書

3．(2)
P.8

建物周囲にメンテナンス用の車両
が集会できる配置との記載があり
ますが、当該車両用通路は一方通
行と想定し、有効幅員3000・高さ
3000以上確保すれば足りると考え
てよろしいでしょうか。

メンテナンス用の車両（高所作業
車等）を想定した上で、その車両
が通過・作業できるだけの有効幅
及び高さを確保してください。
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質疑№
資料名及び
ページ番号

質疑事項 回答

令和5年4月28日

技術提案に関する質疑【回答】

45
要求水準書

3．(2)
P.8

ぷらっとバスの車両諸元をご教示
ください。

マイクロバスになります。車両諸
元は下記のとおりです。
全長：約7,000mm
全幅：約2,100mm
全高：約2,700mm

46
要求水準書

3．(4)
P.9

建物内動線について、使用状況及
び管理区分に配慮し、セキュリ
ティ区画を設定しやすい計画との
記載がありますが、想定されてい
る施設使用区分（一部室の夜間利
用などの単独利用等）をご教示く
ださい。

設計時の協議となります。

47
要求水準書

3．(6)
P.10

ユニバーサルデザイン、障がい者
スポーツの実施への配慮につい
て、本施設にて対応を想定してい
る障害者スポーツの種目をご教示
ください。

競技例は下記のとおりです。
個人競技：ボッチャ等
団体競技：車いすバスケットボー
ル等

48
要求水準書
3．(11)
P.11

(11)環境配慮　ア.環境性能　「a.
「日向市ゼロカーボンシティ宣
言」に合致した計画を目指すこ
と。」とありますが、具体的に
は、新築時はZEB Ready(基準1次エ
ネルギー消費量50％削減)を目指
し、2050年までにZEB(基準1次エネ
ルギー消費量100％削減[再生可能
エネルギーを含む])を目指すとい
う理解でよろしいでしょうか。

「日向市ゼロカーボンシティ宣
言」に記載のとおり、特定の基準
や指標を満たすものではありませ
ん。
なお、環境配慮の提案は<評価基準
５.別表>Ｃ設計業務カ）②の評価
に関わる「求める提案内容」とし
て御提案ください。

49
要求水準書
3．(11)
P.11

「日向市ゼロカーボンシティ宣
言」の内容が分かる資料をご提供
ください。

広報「ひゅうが」2023年４月号を
御参照ください。
宣言の具体的内容については、こ
れから策定となります。
なお、環境配慮提案は<評価基準
５.別表>Ｃ設計業務カ）②の評価
に関わる「求める提案内容」とし
て御提案ください。

50
要求水準書
3．(11)
P.11

環境性能の向上や地球環境の配慮
に関して、ZEBやCASBEE等、建築物
の環境性能評価指標における想定
グレードがあればご教示くださ
い。

想定グレードはありません。
「日向市ゼロカーボンシティ宣
言」を踏まえ、<評価基準５.別表>
Ｃ設計業務カ）②の評価に関わる
「求める提案内容」として御提案
ください。
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質疑№
資料名及び
ページ番号

質疑事項 回答

令和5年4月28日

技術提案に関する質疑【回答】

51
要求水準書
3．(11)
P.11

ご提示いただいている基本計画図
にしめされた計画は、上記想定グ
レードを満足していると考えてよ
ろしいでしょうか。

想定グレードはありません。
<評価基準５.別表>Ｃ設計業務カ）
②の評価に関わる「求める提案内
容」として御提案ください。

52
要求水準書
3．(16)
P.13

各種車両の必要駐車・駐輪台数は
基本計画図によるとありますが、
駐車場1～3の合計台数が基本計画
図以上であれば宜しいでしょう
か。

総合体育館と同じレベルには基本
計画図と同じ台数（50台分）を確
保するよう御提案ください。
なお、駐車場の合計台数は基本計
画図以上であればよろしいです。

53
要求水準書
3．(20)
P.19

災害対応として受水槽と雑用水槽
を3日分確保する旨の記載がありま
すが、避難者及び災害支援者の想
定人数をご教示ください。

<基本計画図_Ⅿ-01>【共通事項】
３.ＢＣＰを参照してください。

54
要求水準書

4．(5)
P.25

「■工事費調整のためのVE提案及
びそれに伴う設計図書の修正」と
ございますが、提案時のVEとは別
に基本設計時にVEが可能という理
解でよろしいでしょうか。

提案内容によりますが、基本設計
時に【ＶＥ提案】をしていただく
ことは可能です。

55
要求水準書

4．(6)
P.30

実施設計業務に電波障害机上調査
が含まれておりますが、対策が必
要となった場合は、別途工事と考
えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

56
要求水準書

4．(9)
P.54

「2026年より外構工事が開始でき
るよう」とございますが、具体的
な時期（2026年度第一四半期等）
をお示し願います。

「2026年４月より外構工事が開
始」と御認識ください。
<基本計画Ｐ36>事業スケジュール
に記載のとおりです。　

57
要求水準書
添付資料3

基本設計・実施設計期間における
物価水準の変動についても対象と
なるのでしょうか

物価水準の変動の起算日は「契約
日」になりますので、基本設計・
実施設計期間も対象となるとお考
えください。

58
基本計画

P.12

アリーナで公式試合を想定してい
る競技は、基本計画p.16　1-2コー
トレイアウト想定図に記載がある
競技でしょうか。

<基本計画Ｐ16>に記載のとおりで
す。
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ページ番号

質疑事項 回答

令和5年4月28日

技術提案に関する質疑【回答】

59
基本計画

P.12

上記の場合、競技場の規程は各競
技団体のどの水準(国際規格、国内
規格、文部科学省規格等)に準拠す
ればよろしいでしょうか。

本件では国内規格に準拠します。
詳細は各競技団体の定める規定に
準拠ください。

60
基本計画

P.12
上記以外の競技への対応は想定す
る必要はないでしょうか。

よろしいです。

61
基本計画

P.12

武道場で想定される競技に「なぎ
なた」のように天井高さに制約が
ある競技は含まれてますでしょう
か。

含まれます。

62
基本計画

P.12

武道場に神棚の設置は必要でしょ
うか。必要な場合、費用をどの程
度見込む必要があるかご教授をお
願いいたします。

必要です。
費用については、設計時に協議す
るものとお考えください。

63
基本計画

P.13

大規模なイベント開催時のアリー
ナ部分の仮設椅子は、イベント時
に外部から持ち込みとし、建物内
の保管は行わないという認識でよ
ろしいでしょうか。

基本計画図に記載している倉庫の
大きさを確保してください。

64
基本計画

P.16

コートレイアウト想定図は各競技
団体・関係団体と協議済みのもの
として考えてよろしいでしょう
か。または、基本設計の時点で各
競技団体・関係団体と協議・調整
の必要はありますでしょうか。

よろしいです。
ただし、基本設計時に改めて協議
するものとお考えください。

65
基本計画

P.16

アリーナ又は武道場で同時に複数
の競技を行うことを想定する必要
はありますでしょうか。その場
合、各競技場間にネットや幕等で
の仕切りは必要でしょうか。

ネット等は＜基本計画図Ａ14,15>
各室諸元表（建築）に記載のもの
をお見込みください。
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ページ番号

質疑事項 回答

令和5年4月28日

技術提案に関する質疑【回答】

66
基本計画

P.27

体育館の運営方式について、基本
計画 第4章 事業手法より、「別途
発注」とされていますが、直営で
はないとの理解でよろしいでしょ
うか。

よろしいです。

67
基本計画

P.36

水泳場解体・造成工事がR6年度4Q
までの施工工期となっておりま
す。実際の設定工期はどのように
お考えでしょうか。ご指示下さ
い。

基本計画のとおり、Ｒ６年度４Ｑ
までの施工工期前提で検討してく
ださい

68
基本計画

P.36

上記において当社は設計工期から
検討したいと思います。着工時期
が早まればコスト管理のリスクも
減ります。解体・造成工事は当社
の提案工程にご協力いただけるの
でしょうか。ご教示ください。

別途工事との調整の上で、設計工
期の短縮を御提案いただくことは
可能です。

69
基本計画

P.36

事業スケジュールが令和6年度まで
を設計期間、令和7年度から工事着
工と記載ありますが、工事期間を
確保するため令和6年度に着工する
ことは可能でしょうか。
ご教授下さい。

別途工事と調整の上で、令和６年
度内に着工することは可能とお考
えください。

70
基本計画図

A02

駐輪場、身障者用駐車場及び屋根
は別工事とする記載がございます
が、設計も業務対象外ということ
でしょうか。
または、要求水準書 添付資料１　
業務区分表（p.1）1.4.外構工事と
同様に基本設計のみ本業務し、そ
の他は必要に応じて検討の支援を
行うのでしょうか。

駐輪場、身障者用駐車場及び屋根
は「外構工事」に含まれるとお考
えください。
よって、基本設計のみ本業務内に
含まれます。

71
基本計画図
A02,03,21

A02に外構工事の本工事範囲は図示
による旨の記載があり、併せて舗
装・植栽等は別途とする旨の記載
がありますが、A21では植栽帯や芝
生張、インターロッキングの図示
があります。また、A03では異なる
記載があります。どれが正かご教
示ください。

<基本計画図Ａ21>に記載の青色破
線内側の外構部分は総合体育館整
備工事範囲に含まれるものとお考
えください。
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72
基本計画図

A04
駐車場3の詳細なレベルの情報をご
提示いただけないでしょうか。

基本計画図に記載の内容がすべて
です。詳細なレベル設定は御提案
ください。

73
基本計画図
A04,E02

外構部分に非常用発電のオイルタ
ンクがありますが別途と考えて良
いでしょうか。また、その場合の
建物までの配管や自立給油ユニッ
トの所掌をご教示ください。

オイルタンク、自立給油ユニッ
ト、オイル配管を含む全てが、総
合体育館整備工事範囲に含まれる
ものとお考えください。

74
基本計画図

A06

武道場内に観覧スペースが設けら
れていますが、固定席の想定で
しょうか。また、席数の想定があ
りましたらご教示ください。

固定席ではありません。

75
基本計画図

A06,07

建物内部にて、土足禁止エリアの
想定がありましたらご教示くださ
い。

下記の室は土足禁止と想定してく
ださい。
（１Ｆ）アリーナ、トレーニング
室、多目的室
（２Ｆ）武道場

76
基本計画図

A11

基本計画図ではアリーナ天井高さ
14mとなっていますが
基本計画書の第3章_整備方針の1.
必要諸室等の内容の記載には13ｍ
程度とあります。
アリーナの天井高さは13mとしても
よろしいでしょうか。

基本計画図ではアリーナ天井から
の吊りもの等のスペースとして１
ｍ程度を想定し、天井高14ｍとし
ています。
【技術提案】では天井高を14ｍと
して御提案ください。ＶＥ提案は
可能です。

77
基本計画図
A11,M07,13

アリーナ観客席の空調計画におい
て、M07,13によると天井吹出しの
計画となっていますが、A11による
と観客席に天井がありません。ど
のような計画となっているかご教
示ください。

<基本計画図_Ⅿ-07>に記載のとお
り露出ダクトとし、ダクト（グラ
スウールダクト＋カラー亜鉛鉄板
仕上げ）に制気口を設置する計画
でお見込みください。
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78
基本計画図
A11,M07,13

アリーナ周囲に４つの機械室が配
置されていますが、基本計画時点
での空調方式と機械室に配置され
る想定機器種別をご教示くださ
い。（基本計画にて設定された性
能と同等以上の計画を行うために
必要です。）

空調方式はメインアリーナ：床輻
射空調方式、観客席は単一ダクト
方式としてお考えください。<基本
計画図_Ⅿ-01,05～07>を参照して
ください。
機械室に配置している想定機器は<
基本計画図_Ⅿ-08>を参照してくだ
さい。

79
基本計画図

A13

〈内装共通事項〉に「・適宜、
木材（宮崎県産材）を採用するこ
と」とありますが、使用する数量
の下限についての制限はあるので
しょうか

ありません。
ただし、木材の使用は<評価基準
５.別表>Ｃ.設計業務エ）①の評価
に直結するものとお考えくださ
い。

80
基本計画図

A14

HMC1の設置する設備等の欄に、ユ
ニバーサルシートと折りたたみ
シートが列記されていますが、そ
れぞれの違いをご教示ください。

同じものを示しています。ユニ
バーサルシートを正として、
HWC1，HWC2にそれぞれ１台ずつ設
置するものとお考えください。

81
基本計画図

A14,15

基本計画図は施設の仕様・グレー
ドを指定するとありますが、性能
を向上させるため、基本計画図に
記載された窓の面積・枚数を削減
する提案等は可能でしょうか。

<評価基準５.別表>Ｃイ）外観計画
や、<評価基準５.別表>Ｃカ）環境
配慮などの「求める提案内容」と
併せて御提案ください。

82
基本計画図

A14,15

基本計画図に記載の各室面積に対
して、技術提案を行う過程で面積
の増減が発生する可能性がありま
す。ご提示された面積に対して許
容される面積増減の幅（±10％
等）をご教示ください。

<要求水準書３.（１）ア>に記載の
とおり、6,500㎡以上を確保してく
ださい。上限面積は特に指定はあ
りません。

83
基本計画図

A14,15

想定収容人数について、各更衣室
の利用人数の想定がありましたら
ご教示ください。

１室（男女別）あたり、１階：80
人、２階：50人の利用を想定して
います。

84
基本計画図

A14,15

計画用室用途について、アリー
ナ、武道場は、国体等との利用を
想定されていますか。また、国体
で利用する場合、競技種目の想定
がありましたらご教示ください。

利用想定はありますが、競技種目
は未定です。
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85
基本計画図

E02

発電設備(非常用)にて地下タンク
(3,000L以上)とありますが、掘削
工事､地下タンク本体及び設置工
事、および埋め戻し工事までを本
見積に含めると考えて宜しいで
しょうか。ご教授下さい。

よろしいです。

86
基本計画図

E02

上述地下タンプの埋め戻しについ
ては、GL面までの埋め戻しまでと
し外構表層の仕上げは見込まない
ものと考えて宜しいでしょうか。
ご教授下さい。

よろしいです。

87
基本計画図

E02

11.マルチサイン設備に関して、デ
ジタル懸垂幕自体および建築補強
等を含む取付工事は別途工事と考
えて宜しいでしょうか。
ご教授下さい。

本体は別途工事、補強等は本工事
でお見込みください。

88
基本計画図

E02

11.マルチサイン設備に関して、デ
ジタル懸垂幕および関連機器類の
各設置位置および電源容量をご教
授下さい。

デジタル懸垂幕の設置位置、大き
さは<評価基準５.別表>Ｃ,イ）外
観計画にて御提案ください。

89
基本計画図

E03

12.映像・音響設備に関して、ア
リーナ300インチ､多目的室150イン
チ及び会議室100インチの各スク
リーンについては、スクリーン本
体及び照射用プロジェクターを含
めた関連周辺機器への電源工事を
本見積に含めると考えて宜しいで
しょうか。
ご教授ください。

よろしいです。

90
基本計画図

E03

上述各スクリーンの照射用プロ
ジェクターを含めた関連機器の各
設置位置および電源容量をご教授
下さい。

必要な配置、電源容量について
は、それぞれ御提案ください。

91
基本計画図

E03

防犯・入退室管理設備に関して、
機器の各設置位置および電源容量
をご教授下さい。

必要な配置、電源容量について
は、それぞれ御提案ください。

17
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92
基本計画図

E03

18.機械警備配管設備に関して、機
器の各設置位置および電源容量を
ご教授下さい。

必要な配置、電源容量について
は、それぞれ御提案ください。

93
基本計画図

E03

19.競技システム配管設備に関し
て、機器の各設置位置および電源
容量をご教授下さい。

競技システムに必要な機器配置、
電源容量については、それぞれ御
提案ください。

94
参考資料

01

造成工事において、当該敷地まで
の歩道斜路及び、車両斜路の工事
時期をご提示ください。

令和６年度の上半期までに完成す
る予定としています。

95
参考資料

01

本工事以前に同上の造成工事で道
路工事（擁壁工事範囲は除く）な
どを行った場合、工事で損傷した
り、接続部分においてやり直しや
工事により損傷する等の事象が発
生すると考えられますが、それに
かかる費用などや修繕費はどの程
度見込む必要がありますか。

造成工事では舗装を行わず、外構
工事において舗装を行います。そ
の前提で修繕費等を御検討くださ
い。

96
参考資料

01

同上の道路が工事用の車両搬出入
路になりますので、車両に干渉す
ると思われる現在ある樹木等の枝
払いは、本体工事に含むとするの
でしょうか。それとも別途業者で
行うのでしょうか。

本体工事に含んでください。

97
参考資料

01

工事計画をする上で、プールの断
面が分かる既存図のCADデータもし
くは造成計画図のCADデータを提供
いただけないでしょうか。

提供可能です。造成計画図のＣＡ
Ｄデータを提供します。
参加表明された事業者で提供希望
する場合は事務局に御連絡くださ
い。

18
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98
参考資料

01

崖地条例について、造成計画図の
内容で宮崎県と協議済みとの理解
でよろしいでしょうか。

基本計画図の建物位置・大きさで
あれば、法面からの後退は不要と
お考えください。
なお、具体的な計画が確定次第、
再度、本市（建築住宅課）との協
議が必要となります。

99
参考資料

01

開発許可申請について、造成計画
図の内容で宮崎県と協議済みとの
理解でよろしいでしょうか。

開発許可不要で、本市（建築住宅
課）にて協議済みです。

100
参考資料

02

敷地境界線について、北側法面上
部が隣地境界線となっています
が、日影規制が厳しいかと思われ
ます。確認申請上の隣地境界線
は、法面下部になるとの理解でよ
ろしいでしょうか。また、確認申
請上の敷地境界線のわかる図面を
ご提供ください。

計画通知上の敷地境界線について
は、<参考資料２_建築敷地計画図>
のとおりです。
なお、北側住宅地に対する日影の
影響に配慮して計画するととも
に、必要となる対応を行ってくだ
さい。

101
参考資料

03
工事用電力及び、給排水の引き込
みなどの位置をご提示ください。

工事用電力は、受注者において、
電力会社より引込むものとお考え
ください。
給排水は<参考資料３_敷地周辺イ
ンフラ図>および<基本計画図_Ⅿ-
15>に従い配管するものとお考えく
ださい。

102
参考資料

04

使用中の公園内での工事になりま
すので、誘導員の配置の指定があ
ればご提示ください。

参考資料06_体育施設予定表等を参
照し、安全を確保できる誘導員の
配置を御提案ください。

103
参考資料

04

現状ゲートボールなどに使用され
ている、将来駐車場となる敷地は
工事で事務所用地や駐車場などで
使用することは可能ですか。

可能です。
ただし、2026年度に着工する外構
工事範囲に含まれますので、それ
までに撤収をお願いします。
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104
参考資料

04

上記が認められなければ、公園敷
地内で工事用事務所や作業員休憩
所及び、工事用通勤車両として使
用できる敷地をご提示ください。
また、その敷地は無償で使用でき
るものとしてよろしいでしょう
か。工事敷地内での設置はスペー
ス上困難と思われますので。
また使用するにあたり整備・養生
が必要であれば、どのような仕様
の整備費を見込めばよろしいで
しょうか

<参考資料04_工事エリア図>を御参
照ください。

105
参考資料

04

駐車場エリアが2027年4月以降外構
工事（2027年3月までの使用）とあ
りますが、それぞれ2026年4月以降
外構工事（2026年4月までの使用）
との理解でよろしいでしょうか。

2026年４月以降外構工事と御理解
ください。

106 ―
工事掘削残土の処分地の指定はあ
りますか

指定はありません。

107 ―
土壌汚染調査はすでに終了してい
るものとし、本工事において対策
は不要としてよろしいでしょうか

土壌汚染調査費用は見込んでくだ
さい。
土壌汚染対策費用の見込みは不要
です。

108 ―

別途工事の水泳場解体と造成工事
が完了してから、本工事の施工が
開始できるものと理解しておりま
すが、設計及び施工期間を設定す
る上で、解体及び造成工事の完了
予定時期をご提示ください。

令和６年度の上半期までに完成予
定としています。
よって、設計期間を短縮し、施工
開始時期を早める提案は可能で
す。
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109

参加表明に
関する

質疑回答
No.6

質疑回答NO,6では設計企業と建設
企業間に連帯債務は無いとの回答
ですが、NO,71では、履行の追完や
損害金等の責任をすべての構成員
が負うとの記載があります。
役割分担型JVとする場合、履行の
追完や損害金等の連帯責任につい
てはその帰責事由のある構成員が
属する設計JV内もしくは建設JV内
のみで連帯責任が発生するとの理
解でよろしいでしょうか。また設
計JVを乙型（役割分担型）とする
場合、設計JV内での連帯責任は発
生しないとの理解でよろしいで
しょうか

設計ＪＶを乙型（役割分担型）と
する場合、設計ＪＶ内での連帯責
任は発生しないと御理解くださ
い。

110

参加表明に
関する

質疑回答
No.6,7,8,13

NO.6、7、8、13の回答では共同企
業体協定において「構成員（設
計）」は出資を求めず、役割分担
を明記する乙型共同企業体の組成
を可能とする回答をいただいてお
ります。つきましては設計JV（乙
型）と建設JV（甲型）を包含する
乙型JVを貴市との契約主体とする
予定です。そのような場合、最低
出資比率は建設工事費の20％する
ことは可能でしょうか。なお構成
員（設計）は出資しない予定で
す。よって全構成員の出資額の
20％＝最低出資比率となります。

不可です。出資比率は提案事業費
全体額に対するものとしてくださ
い。

111

参加表明に
関する

質疑回答
N0.29

0417質疑回答に、「基本計画時点
の構造計算書を提供いただくこと
は可能でしょうか。」→不可で
す。
とありますが、構造に関する技術
提案やＶＥ提案を行うにあたり、
基本設計の構造計算根拠が無けれ
ば比較できず提案が困難と思われ
ます。この期間で独自構造断面設
定して見積もり、基本計画の見積
と２パターン行う必要があります
ので、時間的に比較検討は困難と
考えます。工学的な判断するにも
構造計算書の提示を求めます。

不可です。
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